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VEM DO CASTELO D'ÁGUA

Ø75mm (VÁLVULAS)

Ø40mm (ÁGUA FRIA)

DO BLOCO DA POLICLINICA

LEGENDA

- REGISTRO DE GAVETA h= 1.80m (OU INDICADO)  DO PISO PRONTO
RG

HF
- ÁGUA FRIA

REGISTRO DE GAVETA TIPO BASE

- TUBULAÇÃO EM PVC SOLDÁVEL PELO FORRO (ÁGUA FRIA)

- TUBULAÇÃO EM PVC SOLDÁVEL PELO PISO (ÁGUA FRIA)

HQ
- ÁGUA QUENTE

- CAIXA EM ALVENARIA MEDIDAS EM PLANTA PARA ABRIGO DO REGISTRO DE GAVETA

TUBO QUE SOBE E DESCE, RESPECTIVAMENTE

NOTAS GERAIS

-

-

EQUIVALÊNCIAS

POL. "

1"

3/4"

1/2"

PVC mm

32

25

20

1.1/4"40

1.1/2"50

2"60

2.1/2"75

OS DIÂMETROS DA REDE DE ÁGUA ESTÃO COTADOS

EM MILÍMETROS (mm) E OS REGISTROS  EM

POLEGADAS (");

TODOS OS REGISTROS QUE NÃO SE ENCONTRAM

DENTRO DA EDIFICAÇÃO SÃO DO TIPO "BRUTO";

3"85

PROJETO

CONSTRUÇÃO

CÁLCULO

PROPRIETÁRIO
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IMPLANTAÇÃO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS

HOSPITAL DA MULHER - AMPLIAÇÃO - BLOCO AUDITÓRIO

ANA MANUELA M. NOGUEIRA

Fortaleza
Prefeitura de

RNP 060088998-0

ALEX

01/01

LEGENDA
IMPLANTAÇÃO
PLANTA BAIXA HIDRÁULICO 1/75

1/1000
SEM

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
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PLANTA BAIXA- HIDRÁULICA
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