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2xUTP-CAT6-A
AT1-PP03-60
AT1-PP07-60

4xUTP-CAT6-A
AT1-PP03-60
AT1-PP04-61
AT1-PP07-60 a 61

46xUTP-CAT6-A
AT1-PP04-62 a 84
AT1-PP07-62 a 66
AT1-PP08-67 a 84

4xUTP-CAT6-A
AT1-PP03-60
AT1-PP04-61
AT1-PP07-60 a 61

2xUTP-CAT6-A
AT1-PP04-62
AT1-PP07-62

14xUTP-CAT6-A
AT1-PP04-62 a 63; 66 a 68; 83 a 84
AT1-PP07-62 a 63; 66
AT1-PP08-67 a 68; 83 a 84

4xUTP-CAT6-A
AT1-PP04-62 a 63
AT1-PP07-62 a 63

10xUTP-CAT6-A
AT1-PP04-66 a 68; 83 a 84
AT1-PP07-66
AT1-PP08-67 a 68; 83 a 84

6xUTP-CAT6-A
AT1-PP04-66 a 68
AT1-PP07-66
AT1-PP08-67 a 68

2xUTP-CAT6-A
AT1-PP04-68
AT1-PP08-68

4xUTP-CAT6-A
AT1-PP04-67 a 68
AT1-PP08-67 a 68

RJ45(2)
PT-AT1-PP08-83
PT-AT1-PP04-83

RJ45(2)
PT-AT1-PP08-84
PT-AT1-PP04-84

2xUTP-CAT6-A
AT1-PP04-84
AT1-PP08-84

4xUTP-CAT6-A
AT1-PP04-83 a 84
AT1-PP08-83 a 84

4xUTP-CAT6-A
AT1-PP04-83 a 84
AT1-PP08-83 a 84

2xUTP-CAT6-A
AT1-PP04-72
AT1-PP08-72

2xUTP-CAT6-A
AT1-PP04-72
AT1-PP08-72

2xUTP-CAT6-A
AT1-PP04-73
AT1-PP08-73

4xUTP-CAT6-A
AT1-PP04-72 a 73
AT1-PP08-72 a 73 2xUTP-CAT6-A

AT1-PP04-73
AT1-PP08-73

2xUTP-CAT6-A
AT1-PP04-74
AT1-PP08-74

6xUTP-CAT6-A
AT1-PP04-72 a 74
AT1-PP08-72 a 74

2xUTP-CAT6-A
AT1-PP04-74
AT1-PP08-74

8xUTP-CAT6-A
AT1-PP04-70; 72 a 74
AT1-PP08-70; 72 a 74

2xUTP-CAT6-A
AT1-PP04-71
AT1-PP08-71

2xUTP-CAT6-A
AT1-PP04-70
AT1-PP08-70

6xUTP-CAT6-A
AT1-PP04-72 a 74
AT1-PP08-72 a 74

2xUTP-CAT6-A
AT1-PP04-69
AT1-PP08-69

10xUTP-CAT6-A
AT1-PP04-70 a 74
AT1-PP08-70 a 74

2xUTP-CAT6-A
AT1-PP04-65
AT1-PP07-65

18xUTP-CAT6-A
AT1-PP04-62 a 68; 83 a 84
AT1-PP07-62 a 66
AT1-PP08-67 a 68; 83 a 84

2xUTP-CAT6-A
AT1-PP04-65
AT1-PP07-6516xUTP-CAT6-A

AT1-PP04-62 a 64; 66 a 68; 83 a 84
AT1-PP07-62 a 64; 66
AT1-PP08-67 a 68; 83 a 84

2xUTP-CAT6-A
AT1-PP04-64
AT1-PP07-64

30xUTP-CAT6-A
AT1-PP04-62 a 74; 83 a 84
AT1-PP07-62 a 66
AT1-PP08-67 a 74; 83 a 84

16xUTP-CAT6-A
AT1-PP04-75 a 82
AT1-PP08-75 a 82

2xUTP-CAT6-A
AT1-PP04-75
AT1-PP08-75 2xUTP-CAT6-A

AT1-PP04-82
AT1-PP08-82

4xUTP-CAT6-A
AT1-PP04-75 a 76
AT1-PP08-75 a 76

2xUTP-CAT6-A
AT1-PP04-81
AT1-PP08-81

4xUTP-CAT6-A
AT1-PP04-77; 81
AT1-PP08-77; 81

10xUTP-CAT6-A
AT1-PP04-75 a 76; 79 a 80; 82
AT1-PP08-75 a 76; 79 a 80; 82

6xUTP-CAT6-A
AT1-PP04-77 a 78; 81
AT1-PP08-77 a 78; 81

2xUTP-CAT6-A
AT1-PP04-80
AT1-PP08-80

4xUTP-CAT6-A
AT1-PP04-79 a 80
AT1-PP08-79 a 80

6xUTP-CAT6-A
AT1-PP04-75 a 76; 82
AT1-PP08-75 a 76; 82

4xUTP-CAT6-A
AT1-PP04-79 a 80
AT1-PP08-79 a 80

2xUTP-CAT6-A
AT1-PP04-82
AT1-PP08-82

2xUTP-CAT6-A
AT1-PP04-82
AT1-PP08-82

Ø1"

Ø1"

(Vista Lateral)

ARRUELA P/ ELETRODUTO PVC BUCHA P/
ELETRODUTO PVC

PARAFUSO AUTO TRAVANTE CABEÇA LENTILHA 1/4"x5/8" PORCA
SEXTAVADA POLIDA NC 1/4" ARRUELA LISA 1/4"

PARAFUSO AUTO TRAVANTE CABEÇA
LENTILHA 1/4"x5/8" ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA

SAÍDA HORIZONTAL P/ ELETRODUTO

SAÍDA HORIZONTAL P/ELETRODUTO

BUCHA P/ELETRODUTO PVC ELETRODUTO PVC RÍGIDO

ARRUELA P/ELETRODUTO PVC

ARRUELA LISA 1/4"

ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA

PORCA SEXTAVADA POLIDA NC 1/4"

(Vista Frontal)

P/ ELETROCALHA

Ø1/4" P/ VERGALHAO 

PORCA SEXTAVADA

ELETROCALHA PERFURADO 150x100mm

VERGALHAO Ø 1/4"

ARRUELA DE PRESSAO

NA ESTRUTURA METALICA
VERGALHAO Ø 1/4" FIXADO

10
5,0

0

SUSPENSÃO VERTICAL

TIRANTE ROSQUEADO 1/4"

ELETROCALHA

SUSPENSÃO VERTICAL

SUSPENSÃO VERTICAL

TIRANTE ROSQUEADO 1/4"

(VER DIMENSÃO DE ACORDO

ELÉTRICA

150mm

COM O PROJETO)mm

DETALHE - FIXAÇÃO ELETROCALHA

Plano de face do rack (AT1)

Switch 10/100/1000Mbps - BaseTX

Patch Panel

PABX

Switch 10/100/1000Mbps - BaseTX

AT1

SW01 48xRJ45  -- 1

PP01 24xRJ45  -- 1
20 x UTP-CAT6-A

PP02 24xRJ45  -- 1
19 x UTP-CAT6-A

PP03 24xRJ45  -- 1
21 x UTP-CAT6-A

PP04 24xRJ45  -- 1
24 x UTP-CAT6-A

PABX01
4x(RJ45 / RJ45 - Cat. 6a)

PP05 24xRJ45  -- 1
22 x UTP-CAT6-A

PP06 24xRJ45  -- 1
22 x UTP-CAT6-A

PP07 24xRJ45  -- 1
22 x UTP-CAT6-A

PP08 24xRJ45  -- 1
18 x UTP-CAT6-A

24x(RJ45 / RJ45 - Cat. 6a)

24x(RJ45 / RJ45 - Cat. 6a)

24x(RJ45 / RJ45 - Cat. 6a)

24x(RJ45 / RJ45 - Cat. 6a)

24x(RJ45 / RJ45 - Cat. 6a)

24x(RJ45 / RJ45 - Cat. 6a)

24x(RJ45 / RJ45 - Cat. 6a)

SW02 48xRJ45  -- 1

L E G E N D A
ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO APARENTE NO FORRO E EMBUTIDO PAREDE.
FAB.: TIGRE OU SIMILAR

ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO EMBUTIDO NO PISO.
FAB.: TIGRE OU SIMILAR

ELETROCALHA LISA DE FERRO GALVANIZADO COM ABAS E TAMPA,APARENTE NO FORRO.
DIMENSÕES.:150x100x3000mm - REF.: 120-0100/0100-Z - FAB.: MOPA OU SIMILAR

SAÍDA HORIZONTAL DE ELETROCALHA PERFURADA COM ABAS PARA ELETRODUTO.
FAB.: MOPA OU SIMILAR

"T" HORIZONTAL 90º PARA ELETROCALHA LISA COM ABAS E TAMPA.
REF.: (120-07-LARG/ALT-Z);(127-07-LARG-Z) - FAB.: MOPA OU SIMILAR

CURVA HORIZONTAL 90º PARA ELETROCALHA LISA COM ABAS E TAMPA.
REF.: (120-01-LARG/ALT-Z);(127-01-LARG-Z) - FAB.: MOPA OU SIMILAR

DUAS TOMDAS RJ45 EM Cx. 4"x2" à  h= 0,30m DO PISO PRONTO.
FAB.: PIAL LEGRAND OU SIMILAR

CAIXA DE PASSAGEM 4"x2" EM PVC COM PLACA CEGA EMBUTIDO NA PAREDE,COM h=0,30cm DO PISO PRONTO.
REF.: 33.04.353.8  - FAB.: TIGRE OU SIMILAR

GABINETE RACK SUPERIOR 19'' 36U NAS COR PRETO. VISOR DE VIDRO TEMPERADO E CHAVE NA
PORTA. INSTALAÇÃO ABRIGADA EM PISO.

CAIXA DE PASSAGEM DE ALUMÍNIO (40x40x12cm) EMPVC  EMBUTIDO NA PAREDE.
FAB.: TIGRE OU SIMILAR

INDICAÇÃO DE TUBULAÇÃO QUE SOBE, PASSA E DESCE RESPECTIVAMENTE.

OBS:
-USAR BUCHA E ARRUELA EM TODA CONEXÃO DE ELETRODUTO 
 COM CAIXA DE PASSAGEM

-DEIXAR ARAME GUIA N16BWG EM TODA TUBULAÇÃO SECA

-TODAS AS EMENDAS DE FIOS DEVEM SER FEITAS NAS CAIXAS DE PASSAGEM.

-OS ELETRODUTOS NÃO COTADOS TERÃO DIÂMETRO DE Ø¾"

NR. RACK

NR. PATCH PANEL

NR. DA PORTA
RSUB1.P1.001

CONVERSÃO UTILIZADA

CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - 40x40x40cm.

QUADRO METÁLICO  DE SOBREPOR (40x40x12cm), FUNDO DE MADEIRA (DG).
FAB.: CEMAR OU SIMILAR

ELETRODUTO KANAFLEX EMBUTIDO NO PISO.
FAB.: KANAFLEX OU SIMILAR

SETOR A SETOR B SETOR C

PROJETO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS

HOSPITAL DA MULHER - AMPLIAÇÃO

ANA MANUELA M. NOGUEIRA

Fortaleza
Prefeitura de

RNP 060088998-0

CARLOS BARROS

03/03

DETALHES ELETROCALHA
PLANTA BAIXA POLICLÍNICA - CABEAMENTO ESTRUTURADO INDICADA

CABEAMENTO

\\ELETRON2\Sala Tecnica\2014_PROJETOS\020_2014_HDM_AMPLIAÇÃO

DETALHE DO RACK
LEGENDA

SEM ESCSEM
02

FIXAÇÃO E DERIVAÇÃO DAS ELETROCALHAS - DETALHE 01

SEM ESCSEM
03

DETALHE DO RACK
SEM ESCSEM

04
ESQUEMA DE LIGAÇÃO DO RACK

1/50ESC
01

PLANTA BAIXA POLICLÍNICA SETOR C - CABEAMENTO ESTRUTURADO

SEM ESCESC
05

SETORIZAÇÃO

MARCUS ANTONIUS GUILHERME CASTRO
RNP 0601860098


