
FORRO

CHUMBADOR UR

VARÃO ROSCADO GALV.  Ø 3/8"

10

SEM/ESCALA

DETALHE - INSTALAÇÃO SPLIT "TETO"

TUBO PVC 25 mm

C/ ISOLAMENTO 5 mm

KITS DE INTERLIGAÇÃO

UNIDADE EVAPORADORA

1
0

TUBULAÇÃO FRIGORIFICA

ASSUNTO: CONTRATO / OES:

PRANCHA:

ÁREA CONSTRUÍDA:

ESPECIALIDADE:

RESPONSÁVEL TÉCNICO: CREA / RNP:

ARQUIVO:

ESCALA: DESENHO:REVISÃO:DATA DO ORIGINAL:

DATA DE IMPRESSÃO:

Esse projeto é de autoria da JCA Engenharia e Arquitetura  LTDA, sendo proíbida sua utilização, adaptação ou qualquer outro ato referente ao uso deste material.

O desrepeito aos direitos autorais acarretará nas penas previstas em lei.

MUNICÍPIO:

ETAPA:

CLIENTE / ORGÃO

ENDEREÇO:

PROJETO:

REVISÃO: DATA: RESPONSÁVEL: DESCRIÇÃO:

SME - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/DINF - DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA

AV. DESEMBARGADOR MOREIRA, 2875 - DIONÍSIO TORRES FORTALEZA

EDIFÍCIO SEDE DA SME EXECUTIVO

072/2011 - 007/2012

552,00 m²

CLIMATIZAÇÃO

PLANTA BAIXA TÉRREO

DETALHES GERAIS

-

CL-001
JOSÉ MENDONÇA FILHO SEGUNDO 0601361830

SME-CL-EX-01-R0.dwg 27/06/2012

INDICADA 04/04/2012 R0 ROBERTO

- - - -

- - - -

- - - -

PROPRIETÁRIO

PROJETO

CÁLCULO

CONSTRUÇÃO

01

ESCALA:1/50

PLANTA BAIXA TÉRREO - CLIMATIZAÇÃO

02

SEM ESCALA

DETALHE ISOLAMENTO DA TUBULAÇÃO FRIGORÍFICA

03

SEM ESCALA

DETALHE CANALETA METÁLICA

04

SEM ESCALA

DETALHE ESQUEMA SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO SPLIT

05

SEM ESCALA

06

SEM ESCALA

DETALHE FIXAÇÃO DA TUBULAÇÃO

07

SEM ESCALA

DETALHE ESQUEMA SPLIT

01

ESCALA:1/100

PLANTA BAIXA SUBSOLO - CLIMATIZAÇÃO


